ENERJI KiMLIK BELGESI
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Sahibinin Adi Soyadi: IHLAS YUVA SITESI C4 BLOK

. 24,48
. SERA GAZI.EMiSYONU
ENERJi PERFORMANSI kg esd, CO2/mPyl
Yiiksek ORAN ORAN
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Diisiik ) Yiiksek

SISTEMLER SINIFI
Birincil (kWh/yil) Birim Alan Bagina irincil (kWh/yil) Birim Alan Bagina
(kWh/m2.yil) (kWh/m2.yil)

TE 20139
# ETETD

Toplam 489.298,86 102,18 0,00 0,00 C
Isitma 367.034,41 76,65 0,00 0,00 C
Sihhi Sicak Su 86.453,26 18,05 0,00 0,00 C
Sogutma 27.057,56 5,65 0,00 0,00 C
Havalandirma 0,00 0,00 D)
Aydinlatma 8.753,62 1,83 A
Kojenarasyon 0,00 0,00 0,00 0,00 —
Fotovoltaik — — 0,00 0,00

Numarasi: M22345A3AFSEF Adi Soyadi:  EKREM ORUG
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BiNA BiLGILERI
LEJANT: [l Binadisibslge [ Binaiciboslge ] Toprak

Toplam Kat Adedi: 12 Duvar Agirlikli U Degeri: 0,66 Snealar, Saplar ve Diﬁer Harg Tabakalan

Bodrum Kat Adedi: 1 Kolon Agirlikh U Degeri: 0.00 .

Ortalama Kat Yiiksekligi(m): 2 g0 Kiris Agirlikli UDegeri: 1,15 .ISI Yalitim Malzegagleri

Toplam Bina Alani (m?): 522393 Taban Déseme AgirlikliUDegeri: 110 Beton Yapi Eleman

iklimlendirilen Alan(m?): 4.788,60 Konsol Déseme Agirlikli UDegeri: 0.00 {1 Kagir Duvarlar [Harg fugalan-derzleri dahil)

Net Alan (m?): 447598 Gati Agirlikh U Degeri: 0,59 Dodal Taglar

Toplam Zon Adedi: 12 Pencere Agirlikh U Degeri: 2,90 Kaplamalar

ikdimlendirilen Zon Adedi: 11 Kapi Agirlikl U Degeri: 3,50 [MCikme kalzemeler [Hawa kurusunda, lzeri Greili

| Dodal Zeminler [Dodal Hemlilikte]

BiNA DIS KABUGUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPI BILESENLERI

Toplam Dis Duvar Alani(m?): 2.652,73

Tipi: Dolgu Duvar
Alani(m?): 2652,73
U Degeri: 0,66

Kalinlik(m): 0,01/0,02/0,20/0,02/0,01

Toplam Dis Betonarme Eleman Alani(m?): 508,23

Tipi: Kirig

Alani(m?): 508,23

U Degeri: 1,15

Kalinlk(m): 0,01/0,02/0,25/0,02/0,01

Toplam Déseme Alani(m2): 435,33

- —
Tipi: Temel

Alani (m?): 435,33
U Degeri: 1,10
Kalinhk(m): 0,01 /0,02/0,03/0,10/0,03/0

Toplam Cati Alani(m?): 435,33

TipPi: Teras

Alani(m2): 435,33

U Degers: 059 [
Kalinlik (m): 0,05/0,12/0,05

Toplam Pencere Alani(m?): 429,00

Tipi Alani(m?)
2011 Oncesi - Renksiz Yalitim Cami (4+12mmHava+4) PVC Cergeve 429,00

Belge Diizenleyenin
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MEKANIK SISTEMLER iklimlendirilen Zon Adedi:
Binanin Isitma Sistemi Sicak Su Sistemi
Baglh Zon Adedi: 11 11
Sistemin Konumu: Mahal Mahal
Sistemin Tipi: Yogusmali Kombi Yogusmali Kombi
Sistemin Giicii(kW): 23 23
Yakait tipi: Gaz Gaz

Giines Enerjisi Katkisi:

Binanin Sogutma Sistemi Havalandirma Sistemi

Baglh Zon Adedi: 9 2 Bagli Zon Adedi:
Sistemin Konumu: Mahal Mahal Sistemin Tipi:
Sistemin Tipi: Ayrik (Split) Sistemler Ayrik (Split) Sistemler Ist Esanjorii:
Sistemin Giicii(kW): 8 13

Aydinlatma Sistemi

En Fazla Kullanilan Armatiir Tipi ve Adedi En Fazla Kullanilan Lamba Tipi ve Adedi

A (Ciplak) - 24 Kompakt Fluoresan (20 W) (1200 liimen) 484
ToplamAydinlatma Giicii (kW): 11.300,00 Kompakt Fluoresan (15 W) (860 liimen) 36
Toplam Aydinlatma Liimeni: 678.960,00 Fluoresan (36 W) (2800 limen) 36

Kojen. Sistemi Uretilen Enerji Fotovoltaik Sistem Uretilen Enerji

Is1 Geri Kazanimi (kWh): 0,00 Pik Gii¢ (kW): o

Elektrik Gii¢ Ciktisi (kW): g Alan(m?); 0

Isil Gii¢ Ciktis1 (kW): 0
Yakat Tiiketimi (kW): 0
Yakit Tipi:

TAVSIYELER/ACIKLAMALAR

Kirmizi renk ile gosterilen mekanik sistemler binada bulunmayip referans binadan alinmistir.
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